Warszawa, dnia 14.11.2017 r.

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoty Podstawowej Nr 46 im.
Stefana Starzynskiego przy ul. Watbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipiety 2 w okresie
01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiajacy wyjasnia i zmienia tre$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia w nastepujacy sposéb.

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy akceptuje ,Cennik ustug zewnetrznych i opfat dodatkowych” Ustugi okoto
cieptownicze_w tym np. regulacje mocy, sa ustugami komercyjnymi za realizacje ktérych spotka
obcigza odbiorcéw zgodnie z w/w cennikiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest $wiadomy obowigzujacych u wykonawcéw (sprzedawcow)
cennikow ustug zewnetrznych i optat dodatkowych. Zamawiajacy w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby bedzie stosowat sie do ww. cennikéw, o ile dana ustuga nie bedzie uwzgledniona w
obowigzujacej taryfie wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

Pytanie 2.

Czy zamawiajacy akceptuje Zlecenie na dostawe ciepta (wzér w zataczniku) jako Zatacznik nr 1 —
pozwalajgcy na precyzyjne okreslenie technicznych warunkéw dostaw ciepta?

Odpowiedi:

We wzorze umowy Zamawiajgcy nie uwzglednit tresci zatacznika nr 1 do umowy oznaczajac go jedynie jako
ZamOwienie/zapotrzebowanie na dostarczenie ciepta. W przypadku wyboru oferty danego wykonawcy,
zamawiajacy uzgodni z wykonawcy szczegdlowq tres¢ zatacznika nr 1, ktdra bedzie stanowié precyzyjne
okreslenie warunkéw dostawy ciepta na formularzach przedstawionych przez wykonawce.

Pytanie nr 3.

Bardzo prosimy o doprecyzowanie zapisu w §3 ust. 9 wzoru umowy na nastepujacy:

» Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesigca, dla optat statych jest to miesiac
kalendarzowy, dla opfat zmiennych rozliczenie cykliczne zgodnie z odczytami wskazan uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zawarcia umowy, w ktdérej okres obowigzywania
umowy nie obejmuje petnego miesigca, dopuszcza sie wydtuzenia okresu rozliczeniowego, nie
wigcej jednak niz za dwa miesigce”. Odczyty wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbywa
sig cyklicznie, ale nie jest to standardowo miesigc kalendarzowy.




Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 3 ust. 9 wzoru umowy. Tym samym wzdr umowy
pozostaje bez zmian,

Pytanie nr 4.

Bardzo prosimy o poprawienie informacji zawartej w Zataczniku nr 2. Do SIWZ Opis Przedmiotu
Zamowienia pkt 1. lit d). Uktad pomiarowo-rozliczeniowy mierzacy catkowite ciepto dostarczane
do wezta cieplnego jest wtasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A., a nie PGNiG Termika S.A.
Odpowiedi:

Zamawiajacy. oswiadcza, iz dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 2. Do SIWZ Opis Przedmiotu
Zamowienia pkt 1. lit d). o tresci: ,uktad pomiarowo-rozliczeniowy mierzqcy catkowite ciepto
dostarczane do wezta cieplnego jest wiasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany
Jjest w makiecie wezfa cieplnego,”.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany strony 15 SIWZ, ktérg zastepuje strong 15A .

W zatgczeniu zmienione strony SIWZ, tj.:
1. Strona15A




Zatacznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV 09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

Szczegotowe warunki przedmiotu zaméwienia

1. budynek przy ul. Watbrzyska 5 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)

a)
b)

planowane zuzycie energii cieplnej : 2259,71G)J
moc cieplna zamawiana: 0,3163 MW,
w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,3163 MW,
- moc cieplna na potrzeby cieptej wody $rednia: 0,0 MW
(moc maksymalna 0,0 MW)
m3/h
- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,0 MW

natezenie przeptywu nosnika ciepta dla zimy: 4,60 m3/h
natgzenie przeptywu nosnika ciepta dla lata: 0,90 m3/h

c)
d)

wezet ciepiny jest wlasnoscia Zamawiajacego, zlokalizowany przy ul. Watbrzyskiej 5

uktad pomiarowo-rozliczeniowy mierzacy catkowite ciepto dostarczane do wezfa cieplnego jest
wiasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie wezta cieplnego,
regulatora pogodowy jest wtasnoscig Zamawiajacego - brak

temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 70 °C

powierzchnia ogrzewana — lokali mieszkalnych : 0,0 m?,
powierzchnia ogrzewana — lokali niemieszkalnych : 2200 m?,
powierzchnia catkowita budynku - 2200 m?,
liczba statych uzytkownikow 460
kubatura budynku 14.178 m*

2. budynek przy ul. Podbipigty 2 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)

1)

planowane zuzycie energii cieplnej : 3428,57 GJ

m) moc cieplna zamawiana: 0,8690 MW,

w tym
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